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Untersuchungsbefund Trinkwasser

geman Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14260-01-00

Labor-Nr.: 266943-1 10105 Datum: 16. Mai 2023

Auftraggeber: Probenahme:

VG Tittling Entnahmeort: WV Witzmannsberg - FFW Rappenhof

Gemeinde Witzmannsberg durch: LAFUWA GmbH, Stefan Soller

Marktplatz 10 Entnahmedatum: 11.05.2023

94104 Tittling Eingangsdatum: 11.05.2023

Prufzeitraum: 11.05.2023 bis 15.05.2023
Vermerk: Objektkennzahl: 1230 7246 00116
zulassiger
Untersuchungsparameter Befund Héchstwert Einheit MeBverfahren

vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren X - DIN ISO 5667-5:2011-02
pH-Wert 77 6,5-9,5 - DIN EN 1SO 10523:2012-04
Temperatur 12,3 - C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) 457 2790 uS/cm DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ ohne - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Tribung, visuell klar DIN EN 1SO 7027:2000-04
Farbung, visuell farblos DIN EN ISO 7887:2012-04
Geschmack, qualitativ ohne DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter
Trubung 0,03 1 NTU DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) <0,1 0,5 m-1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 0 /100m| DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken 0 0 /100ml DIN EN 1SO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C 0 100 /ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl 36°C 0 100 /ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
Probenahme - Mikrobiol. Parameter
Probenahmeverfahren Tab. 1 Zweck a DIN EN ISO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur 12,3 ‘C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

*Verfahren nicht akkreditiert

Es liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor.

Seite 1 von 3

Die Prufergebnisse beziehen sich at ich auf die Prif

ande. Die auszt

ise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftiche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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Auftraggeber:

VG Tittling

Gemeinde Witzmannsberg
Marktplatz 10

94104 Tittling
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Probenahme:
Entnahmeort:
durch:

Entnahmedatum:
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(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14260-01-00

WV Witzmannsberg - Schule Enzersdorf
LAFUWA GmbH, Stefan Soller

11.05.2023
11.05.2023

Prufzeitraum: 11.05.2023 bis 15.05.2023
Vermerk: Objektkennzahl: 1230 7246 00177
zulassiger

Untersuchungsparameter Befund Hachstwert Einheit MeBverfahren
vor Ort Parameter
Probenahmeverfahren X - DIN ISO 5667-5:2011-02
pH-Wert 8,1 6,5-9,5 - DIN EN 1SO 10523:2012-04
Temperatur 12,1 - ‘C DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit (25°C) 176 2790 pSicm DIN EN 27888:1993-11
Geruch, qualitativ ohne - - DIN EN 1622 Anhang C:2006-10
Trabung, visuell klar DIN EN SO 7027:2000-04
Farbung, visuell farblos DIN EN ISO 7887:2012-04
Geschmack, qualitativ ohne DEV B 1/2 Teil2:1971
Physikalisch-chemische Parameter
Tribung 0,17 1 NTU DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) <0,1 0,5 m-1 DIN EN 1SO 7887:2012-04
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 0 /100ml DIN EN 1SO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken 0 0 /100ml DIN EN 1SO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C 0 100 /ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl 36°C 0 100 /ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
Probenahme - Mikrobiol. Parameter
Probenahmeverfahren Tab. 1 Zweck a DIN EN SO 19458:2006-12
Probenahmetemperatur 12,1 ‘C DIN 38404-4:1976-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.

*Verfahren nicht akkreditiert

Es liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor.

Seite 2 von 3

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.




